
3 2 1

2

1

3

A A

B B

C C

D D

E E

F F

G G

H H

I I

J

J

K

K

L

L

M

M

N

N

O

O

P

P

Q

Q

R

R

16.50

31
.2

3

1.05

5.95

8.45

1.05

1.05
3.23

3.73

3.73

3.73

3.73

3.73

3.73

4.42

0.18

1.05 8.45 5.95 1.05

1.
04

3.
23

3.
73

3.
73

3.
73

3.
73

3.
73

3.
73

4.
42

0.
18

AN001

1
Ansicht 01

AN0021

An
si

ch
t 0

2

AN003
1

Ansicht 03

AN004

1

Ansicht 04

AN005
1

Ansicht 05

AN006 1
An

si
ch

t 0
6

B-B

B-B

A2-A2

A2-A2

A1-A1

A1-A1

C-C

C-C

F: 21.92 m²

2187 Technikfläche

B: -

MLu_01_ DG

F: 8.00 m²

2188 Technikfläche

B: -

MLu_01_ DG

F: 21.92 m²

2189 Technikfläche

B: -

MLu_01_ DG

F: 7.34 m²

2191 Aufzugsvorraum

B: -

MLu_01_ DG

F: 4.87 m²

2192 FWA

B: -

MLu_01_ DG

F: 19.06 m²

2194 Durchgangsraum

B: -

MLu_01_ DG

F: 5.54 m²

2193 Z.B.V

B: -

MLu_01_ DG

F: 18.75 m²

2190 Treppenraum

B: -

MLu_01_ DG

F: 5.68 m²

2195 Durchgangsraum

B: -

MLu_01_ DG

aufzugskabine

1.20m x 2.10m

F: 18.12 m²

2197 Technikfläche

B: -

MLu_01_ DG

F: 18.13 m²

2196 Technikfläche

B: -

MLu_01_ DG

BB
W

BBW

BB
W

F90

F90

BBW

BBW

BBW

BBW

BBW

T30RS

0.99

2.10

0.90

0.52
0.28

0.40

3.70

0.30

6.10

0.30

3.70

0.40
0.28

0.52

0.52
0.28

0.40
2.93

0.30

7.15

0.30

7.15

0.30

7.15

0.30

4.46

31.26

4.
46

0.
30

7.
15

0.
30

7.
15

0.
30

7.
15

0.
30

2.
93

0.
40

0.
28

0.
52

16.50

0.52 0.28 0.40 3.70 0.30 6.10 0.30 3.70 0.40 0.28 0.52

2.10

6 STG.

17.8 6 / 28.00

10  STG
.

17.8 6 / 28.00

63.30 OKFF

RWA

0.56m²

RWA
0.56m²

0.59

1.01

0.40

1.01

0.40

1.01

0.40

0.84

0.40

0.84

0.40

0.84

0.40

0.84

0.40

0.84

0.40

0.84

0.40

0.84

0.40

0.84

0.40

0.84

0.40

0.84

0.40

0.84

0.40

0.84

0.40

0.84

0.40

0.84

0.40

0.84

0.40

0.84

0.40

0.84

0.40

0.84

0.40

0.89

0.40

0.89

0.40

0.89

0.60

0.40

15.70

0.40

0.
89

1.
00

0.
90

1.
00

0.
90

1.
00

0.
90

1.
00

0.
90

1.
00

0.
90

1.
00

0.
90

1.
00

0.
90

1.
00

0.
90

1.
00

0.
90

1.
00

0.
90

1.
00

0.
90

1.
00

0.
90

1.
00

0.
90

1.
00

0.
90

1.
00

0.
90

1.
00

0.
90

0.60 0.99 0.60 0.99 0.60 0.99 0.60 0.99 0.60 0.99 0.60 0.99 0.60 0.99 0.60 0.99 0.60 0.99 0.60 0.99 0.60

0.20

0.96

0.40

0.96

0.40

0.96

0.40

0.96

0.40

0.84

0.40

0.84

0.40

0.84

0.40

0.84

0.40

0.84

0.40

0.84

0.40

0.84

0.40

0.84

0.40

0.84

0.40

0.84

0.40

0.84

0.40

0.84

0.40

0.84

0.40

0.84

0.40

0.84

0.40

0.89

0.40

0.89

0.40

0.89

0.60

0.
90

1.
00

0.
90

1.
00

0.
90

1.
00

0.
90

1.
00

0.
90

1.
00

0.
90

1.
00

0.
90

1.
00

0.
90

1.
00

0.
90

1.
00

0.
90

1.
00

0.
90

1.
00

0.
90

1.
00

0.
90

0.
89

0.
90

0.
89

0.
90

0.
89

0.
20

Notentwässerung Notentwässerung

Dachentwässerung

Dachentwässerung

Notentwässerung

Notentwässerung

Dachentwässerung

Dachentwässerung

Notentwässerung

Notentwässerung

Notentwässerung

Dachentwässerung

Dachentwässerung

Notentwässerung

Notentwässerung

Dachentwässerung

Durchbrüche  i n Abstim
m

ung

D
ur

ch
br

üc
he

 in
 A

bs
tim

m
un

g

1 STG.

15.00 / 28.00

1 STG.
15.00 / 28.00

2 STG.
15.00 / 28.00

2.10

0.90

Plan-Nummer

Plandaten Maßstab

Mb.-Nr.

Format

Projekt Status / Index

Verfasser erstellt am:

Planart

Planer

Freigabe

Planinhalt

Bauherr

Fachplaner

Projekt

Plannummer Projekt

Änderungen:

Plandaten:

Architekt

RKW
Architektur
+

RKW Architektur +
Rhode Kellermann
Wawrowsky GmbH

Büro Düsseldorf
Tersteegenstraße 30
40474 Düsseldorf
T +49 (0)211 4367-0
info@rkwmail.de
www.rkw.plus

                  , Unterschrift
TIMONGRUPPE

Datum, Unterschrift
Firma 3

Datum, Unterschrift
Firma 4

PlannummerGeschossPlanstufeVerfasser

W1

W2

W3

Rohbauphase o. Aussparungen

Rohbauphase m. Aussparungen

Ausbaurelevant

WerkplanphaseLeistungsphase

A0+

Metropol, Ludwigshafen

Mitarbeiter

Verfasser Planstufe Planart Geschoss Plannummer Status / Index Mb.-Nr.

                  , Unterschrift
RKW Architektur +

Archiv

gedruckt am:

Projektnummer Dateiname

x-Refs Dateiname

± 0,00 = 95 .00m ü. NHN

METROPOL
Projektentwicklung Ludwigshafen GmbH & Co. KG

Nobelstraße 20
76275 Ettlingen

Bauteil

Bauteil

1 : 10029.11.2019 LPH 4

MLu

MLu

AR GP GR E19 01 V00

AR GP GR E19 01 V00 00

AR RKW -

Grundriss - BT1 - Dachgeschoss

29.11.2019 29.11.2019

29.11.2019

21843 MLu_ AR_ GP_ BT1_ GR_ E19_ 01_ V00_ 00.dwg

BT1

MLu_ AR_ GP_ BT1_ GR_ E19_ 01_ V00_ 00.pdf

BT1

OKFF
OKRF
OKRD
UKFD
UKRD
FBRH
RBRH
LH
RH
FF
RD
FD

BD
DD
DA
UD
BE
DE
WA
WD
WS

UZ
ÜZ
DV
SW
BF
DF

Oberkante Fertigfussboden
Oberkante Rohfussboden
Oberkante Rohdecke
Unterkante Fertigdecke
Unterkante Rohdecke
Fertigbrüstungshöhe
Rohbrüstungshöhe
Lichte Höhe (Fertighöhe)
Raumhoch (Rohhöhe)
Fertigfussboden
Rohdecke
Fertigdecke

Bodendurchbruch (L/B)
Deckendurchbruch (L/B)
Deckenaussparung (L/B)
Unterzugsdurchbruch (L/B)
Bodeneinlauf (L/B)
Dacheinlauf (L/B)
Wandaussparung (B/H/T)
Wanddurchbruch (B/H)
Wandschlitz (B/T)

Unterzug
Überzug
Deckenversprung
Schwelle
Bauwerksfuge
Dehnungsfuge

OK
UK
HK
VK
ELT
HZG
LFT
SAN
RR
FR
TEL
DL

FA
LA
PA
TRH

FM
FL
FSK
BMZ
RM
RWA
NA
SP
WHY

Oberkante
Unterkante
Hinterkante
Vorderkante
Elektro
Heizung
Lufttechnik
Sanitär
Regenrohr
Futterrohr
Telefon
Datenleitung

Feuerwehraufzug
Lastenaufzug
Personenaufzug
Treppenhaus

Feuermelder
Feuerlöscher
Feuerwehrschlüsselkasten
Brandmeldezentrale
Rauchmelder
Rauch- und Wärmeabzugsanlage
Notausgang
Sprinkler
Wandhydrant
Hydrant
Fluchtrichtung

Luftdichte Tür
Rauchdichte Tür /
dichtschließende Tür
Rauchschutztür, DIN 18095
Feuerhemmende Tür
Hochfeuerhemmende Tür
Feuerbeständige Tür
Zusatzfunktion Rauchschutz,
DIN 18095
Tür vollwandig, dicht- und
selbstschließend
Feuerhemmendes Bauteil,
Feuerwiderstandsdauer 30 Min,
DIN 4102
Feuerbeständiges Bauteil,
Feuerwiderstandsdauer 90 Min,
DIN 4102
Feuerbeständige Wand
Feuerbeständige Verglasung
Glas
Feuerwiderstandsdauer in Min,
DIN 4102

Brandschutzklassifizierung

Brandwand
Bauart Brandwand
mit besonderen
Schallschutzanforderungen
Öffenbares Fenster

LDT
RDT

RST
T30
T60
T90
RS

vds

F30

F90

FBW
FBV
G30 / G60 /
G90

-A / -B

BW
BBW
SSA

ÖF

Alle Maße sind vor Ausführung örtlich und rechnerisch zu prüfen.
Die Ausführungszeichnungen sind nur in Verbindung mit den Zeichnungen der einzelnen Fachplaner und den
auf den Plänen als Verweis aufgeführten Detailplänen gültig. Unstimmigkeiten sind vor Ausführung mit der
örtlichen Bauleitung abzustimmen. Die angegebenen Fenster- und Türhöhen geben das lichte Maß von OKBH
bzw. OKFF bis UK Rohsturz an.

Legende

H

101
B.T.B

vorhergehende
Änderungen

aktuelle Änderung
A

Bauteilblatt

B

C

Stahlbeton ( STB )

Verblender ( VB )

Naturstein ( NST )Gipskartonwand ( GK )

Mauerwerk ( MW )

Beton unbewehrt ( UB ) Porenbeton ( PB )

Fertigteil ( FT )

Bestandswand

Detail - Nr.
Plan - Nr.

Plan - Nr.OKFF DetailhinweisOKRF

UKFD UKRD

Grundrisskote

Abbruch

Neuplanung im Bestand

Linie verdeckt

Abdichtung

Höhenkoten

Schnitt / Ansicht

Grundstücksgrenze

Baugrenze

Baulinie

A

+0,00

INDEX DATUM ÄNDERUNG GEZEICHNET

Grundriss DG_BT1 M_1:200

Anlage 4f_Grundriss DG

3 2 1

2

1

3

A A

B B

C C

D D

E E

F F

G G

H H

I I

J

J

K

K

L

L

M

M

N

N

O

O

P

P

Q

Q

R

R

16.50

31
.2

3

1.05

5.95

8.45

1.05

1.05
3.23

3.73

3.73

3.73

3.73

3.73

3.73

4.42

0.18

1.05 8.45 5.95 1.05

1.
04

3.
23

3.
73

3.
73

3.
73

3.
73

3.
73

3.
73

4.
42

0.
18

AN001

1
Ansicht 01

AN0021

An
si

ch
t 0

2

AN003
1

Ansicht 03

AN004

1

Ansicht 04

AN005
1

Ansicht 05
AN006 1

An
si

ch
t 0

6

B-B

B-B

A2-A2

A2-A2

A1-A1

A1-A1

C-C

C-C

F: 21.92 m²

2187 Technikfläche

B: -

MLu_01_ DG

F: 8.00 m²

2188 Technikfläche

B: -

MLu_01_ DG

F: 21.92 m²

2189 Technikfläche

B: -

MLu_01_ DG

F: 7.34 m²

2191 Aufzugsvorraum

B: -

MLu_01_ DG

F: 4.87 m²

2192 FWA

B: -

MLu_01_ DG

F: 19.06 m²

2194 Durchgangsraum

B: -

MLu_01_ DG

F: 5.54 m²

2193 Z.B.V

B: -

MLu_01_ DG

F: 18.75 m²

2190 Treppenraum

B: -

MLu_01_ DG

F: 5.68 m²

2195 Durchgangsraum

B: -

MLu_01_ DG

aufzugskabine

1.20m x 2.10m

F: 18.12 m²

2197 Technikfläche

B: -

MLu_01_ DG

F: 18.13 m²

2196 Technikfläche

B: -

MLu_01_ DG

BB
W

BBW

BB
W

F90

F90

BBW

BBW

BBW

BBW

BBW

T30RS

0.99

2.10

0.90

0.52
0.28

0.40

3.70

0.30

6.10

0.30

3.70

0.40
0.28

0.52

0.52
0.28

0.40
2.93

0.30

7.15

0.30

7.15

0.30

7.15

0.30

4.46

31.26

4.
46

0.
30

7.
15

0.
30

7.
15

0.
30

7.
15

0.
30

2.
93

0.
40

0.
28

0.
52

16.50

0.52 0.28 0.40 3.70 0.30 6.10 0.30 3.70 0.40 0.28 0.52

2.10

6 STG.

17.8 6 / 28.00

10  STG
.

17.8 6 / 28.00

63.30 OKFF

RWA

0.56m²

RWA
0.56m²

0.59

1.01

0.40

1.01

0.40

1.01

0.40

0.84

0.40

0.84

0.40

0.84

0.40

0.84

0.40

0.84

0.40

0.84

0.40

0.84

0.40

0.84

0.40

0.84

0.40

0.84

0.40

0.84

0.40

0.84

0.40

0.84

0.40

0.84

0.40

0.84

0.40

0.84

0.40

0.84

0.40

0.84

0.40

0.89

0.40

0.89

0.40

0.89

0.60

0.40

15.70

0.40

0.
89

1.
00

0.
90

1.
00

0.
90

1.
00

0.
90

1.
00

0.
90

1.
00

0.
90

1.
00

0.
90

1.
00

0.
90

1.
00

0.
90

1.
00

0.
90

1.
00

0.
90

1.
00

0.
90

1.
00

0.
90

1.
00

0.
90

1.
00

0.
90

1.
00

0.
90

1.
00

0.
90

0.60 0.99 0.60 0.99 0.60 0.99 0.60 0.99 0.60 0.99 0.60 0.99 0.60 0.99 0.60 0.99 0.60 0.99 0.60 0.99 0.60

0.20

0.96

0.40

0.96

0.40

0.96

0.40

0.96

0.40

0.84

0.40

0.84

0.40

0.84

0.40

0.84

0.40

0.84

0.40

0.84

0.40

0.84

0.40

0.84

0.40

0.84

0.40

0.84

0.40

0.84

0.40

0.84

0.40

0.84

0.40

0.84

0.40

0.84

0.40

0.89

0.40

0.89

0.40

0.89

0.60

0.
90

1.
00

0.
90

1.
00

0.
90

1.
00

0.
90

1.
00

0.
90

1.
00

0.
90

1.
00

0.
90

1.
00

0.
90

1.
00

0.
90

1.
00

0.
90

1.
00

0.
90

1.
00

0.
90

1.
00

0.
90

0.
89

0.
90

0.
89

0.
90

0.
89

0.
20

Notentwässerung Notentwässerung

Dachentwässerung

Dachentwässerung

Notentwässerung

Notentwässerung

Dachentwässerung

Dachentwässerung

Notentwässerung

Notentwässerung

Notentwässerung

Dachentwässerung

Dachentwässerung

Notentwässerung

Notentwässerung

Dachentwässerung

Durchbrüche  i n Abstim
m

ung

D
ur

ch
br

üc
he

 in
 A

bs
tim

m
un

g

1 STG.

15.00 / 28.00

1 STG.
15.00 / 28.00

2 STG.
15.00 / 28.00

2.10

0.90

Plan-Nummer

Plandaten Maßstab

Mb.-Nr.

Format

Projekt Status / Index

Verfasser erstellt am:

Planart

Planer

Freigabe

Planinhalt

Bauherr

Fachplaner

Projekt

Plannummer Projekt

Änderungen:

Plandaten:

Architekt

RKW
Architektur
+

RKW Architektur +
Rhode Kellermann
Wawrowsky GmbH

Büro Düsseldorf
Tersteegenstraße 30
40474 Düsseldorf
T +49 (0)211 4367-0
info@rkwmail.de
www.rkw.plus

                  , Unterschrift
TIMONGRUPPE

Datum, Unterschrift
Firma 3

Datum, Unterschrift
Firma 4

PlannummerGeschossPlanstufeVerfasser

W1

W2

W3

Rohbauphase o. Aussparungen

Rohbauphase m. Aussparungen

Ausbaurelevant

WerkplanphaseLeistungsphase

A0+

Metropol, Ludwigshafen

Mitarbeiter

Verfasser Planstufe Planart Geschoss Plannummer Status / Index Mb.-Nr.

                  , Unterschrift
RKW Architektur +

Archiv

gedruckt am:

Projektnummer Dateiname

x-Refs Dateiname

± 0,00 = 95 .00m ü. NHN

METROPOL
Projektentwicklung Ludwigshafen GmbH & Co. KG

Nobelstraße 20
76275 Ettlingen

Bauteil

Bauteil

1 : 10029.11.2019 LPH 4

MLu

MLu

AR GP GR E19 01 V00

AR GP GR E19 01 V00 00

AR RKW -

Grundriss - BT1 - Dachgeschoss

29.11.2019 29.11.2019

29.11.2019

21843 MLu_ AR_ GP_ BT1_ GR_ E19_ 01_ V00_ 00.dwg

BT1

MLu_ AR_ GP_ BT1_ GR_ E19_ 01_ V00_ 00.pdf

BT1

OKFF
OKRF
OKRD
UKFD
UKRD
FBRH
RBRH
LH
RH
FF
RD
FD

BD
DD
DA
UD
BE
DE
WA
WD
WS

UZ
ÜZ
DV
SW
BF
DF

Oberkante Fertigfussboden
Oberkante Rohfussboden
Oberkante Rohdecke
Unterkante Fertigdecke
Unterkante Rohdecke
Fertigbrüstungshöhe
Rohbrüstungshöhe
Lichte Höhe (Fertighöhe)
Raumhoch (Rohhöhe)
Fertigfussboden
Rohdecke
Fertigdecke

Bodendurchbruch (L/B)
Deckendurchbruch (L/B)
Deckenaussparung (L/B)
Unterzugsdurchbruch (L/B)
Bodeneinlauf (L/B)
Dacheinlauf (L/B)
Wandaussparung (B/H/T)
Wanddurchbruch (B/H)
Wandschlitz (B/T)

Unterzug
Überzug
Deckenversprung
Schwelle
Bauwerksfuge
Dehnungsfuge

OK
UK
HK
VK
ELT
HZG
LFT
SAN
RR
FR
TEL
DL

FA
LA
PA
TRH

FM
FL
FSK
BMZ
RM
RWA
NA
SP
WHY

Oberkante
Unterkante
Hinterkante
Vorderkante
Elektro
Heizung
Lufttechnik
Sanitär
Regenrohr
Futterrohr
Telefon
Datenleitung

Feuerwehraufzug
Lastenaufzug
Personenaufzug
Treppenhaus

Feuermelder
Feuerlöscher
Feuerwehrschlüsselkasten
Brandmeldezentrale
Rauchmelder
Rauch- und Wärmeabzugsanlage
Notausgang
Sprinkler
Wandhydrant
Hydrant
Fluchtrichtung

Luftdichte Tür
Rauchdichte Tür /
dichtschließende Tür
Rauchschutztür, DIN 18095
Feuerhemmende Tür
Hochfeuerhemmende Tür
Feuerbeständige Tür
Zusatzfunktion Rauchschutz,
DIN 18095
Tür vollwandig, dicht- und
selbstschließend
Feuerhemmendes Bauteil,
Feuerwiderstandsdauer 30 Min,
DIN 4102
Feuerbeständiges Bauteil,
Feuerwiderstandsdauer 90 Min,
DIN 4102
Feuerbeständige Wand
Feuerbeständige Verglasung
Glas
Feuerwiderstandsdauer in Min,
DIN 4102

Brandschutzklassifizierung

Brandwand
Bauart Brandwand
mit besonderen
Schallschutzanforderungen
Öffenbares Fenster

LDT
RDT

RST
T30
T60
T90
RS

vds

F30

F90

FBW
FBV
G30 / G60 /
G90

-A / -B

BW
BBW
SSA

ÖF

Alle Maße sind vor Ausführung örtlich und rechnerisch zu prüfen.
Die Ausführungszeichnungen sind nur in Verbindung mit den Zeichnungen der einzelnen Fachplaner und den
auf den Plänen als Verweis aufgeführten Detailplänen gültig. Unstimmigkeiten sind vor Ausführung mit der
örtlichen Bauleitung abzustimmen. Die angegebenen Fenster- und Türhöhen geben das lichte Maß von OKBH
bzw. OKFF bis UK Rohsturz an.
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F: 18.74 m²

114 Aufzugsvorraum

B: H_1

MLu_01_ E1

F: 14.65 m²

107 Lager

B: H_1

MLu_01_ E1

F: 272.33 m²

103 Frühstücksraum

B: H

MLu_01_ E1

F: 41.89 m²

101 Küche

B: H

MLu_01_ E1

F: 4.35 m²

115 Treppenflur

B: H_1

MLu_01_ E1
F: 18.75 m²

116 Treppenraum

B: H_1

MLu_01_ E1

F: 7.74 m²

117 Technik

B: H_1

MLu_01_ E1

F: 9.54 m²

106 Technik

B: H_1

MLu_01_ E1

F: 18.75 m²

104 Treppenraum

B: H_1

MLu_01_ E1

F: 4.35 m²

105 Treppenflur

B: H_1

MLu_01_ E1

F: 189.56 m²

096 Lounge

B: H

MLu_01_ E1
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095 WC H

B: H

MLu_01_ E1
F: 10.57 m²

094 WC D

B: H

MLu_01_ E1

F: 5.12 m²

098 Beh.-WC

B: H

MLu_01_ E1F: 9.61 m²

091 Barlager

B: H

MLu_01_ E1

F: 23.01 m²

093 Backoffice

B: H

MLu_01_ E1F: 8.07 m²
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B: H
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F: 19.37 m²

101 Büro

B: -

MLu_02_ E1

F: 15.52 m²

102 MRT Büro

B: -

MLu_02_ E1

F: 12.69 m²

103 CT Büro

B: -

MLu_02_ E1

F: 21.46 m²

104 MRT + CT Büro

B: -

MLu_02_ E1

F: 19.42 m²

128 Büro

B: -

MLu_02_ E1

F: 14.91 m²

126 Wartebereich 02

B: -

MLu_02_ E1

F: 20.65 m²

105 Büro

B: -

MLu_02_ E1

F: 16.15 m²

106 Büro (Briefe)

B: -

MLu_02_ E1

F: 17.21 m²

107 Büro (Abrechnung)

B: -

MLu_02_ E1

F: 17.19 m²

108 Büro (Verwaltung Termine)

B: -

MLu_02_ E1

F: 17.60 m²

111 Wartebereich

B: -

MLu_02_ E1

F: 15.32 m²

112 Ultraschall

B: -

MLu_02_ E1

F: 21.93 m²

125 Rezeption

B: -

MLu_02_ E1

F: 13.14 m²

124 Büro

B: -

MLu_02_ E1

F: 23.45 m²

123 Sozialraum

B: -

MLu_02_ E1

F: 14.79 m²

122 Umkleide Personal

B: -

MLu_02_ E1

F: 22.52 m²

121 Mammographie

B: -

MLu_02_ E1

F: 38.08 m²

148 Nuklearmedizin

B: -

MLu_02_ E1

F: 3.82 m²

145 Schleuse

B: -

MLu_02_ E1

F: 3.67 m²

146 Schleuse

B: -

MLu_02_ E1

F: 4.53 m²

147 Schleuse

B: -

MLu_02_ E1

F: 7.01 m²

144 Beh.-WC

B: -

MLu_02_ E1

F: 8.44 m²

139 WC

B: -

MLu_02_ E1

F: 30.59 m²

116 Röntgen

B: -

MLu_02_ E1

F: 14.60 m²

114 Behandlung

B: -

MLu_02_ E1

F: 2.89 m²

113 Schleuse

B: -

MLu_02_ E1

F: 3.02 m²

115 Schleuse

B: -

MLu_02_ E1

F: 10.52 m²

117 Schleuse

B: -

MLu_02_ E1

F: 18.11 m²

118 Röntgen Büro

B: -

MLu_02_ E1

F: 2.36 m²

119 Schleuse

B: -

MLu_02_ E1

F: 1.91 m²

120 Schleuse

B: -

MLu_02_ E1

F: 8.47 m²

142 WC

B: -

MLu_02_ E1

F: 7.49 m²

143 Beh.-WC

B: -

MLu_02_ E1

F: 17.33 m²

109 Rezeption

B: -

MLu_02_ E1

F: 26.26 m²

134 MRT

B: -

MLu_02_ E1

F: 26.26 m²

136 CT

B: -

MLu_02_ E1

F: 2.92 m²

129 Schleuse

B: -

MLu_02_ E1
F: 2.65 m²

130 Schleuse

B: -

MLu_02_ E1

F: 6.13 m²

131 Technik

B: -

MLu_02_ E1

F: 2.69 m²

132 Schleuse

B: -

MLu_02_ E1
F: 2.91 m²

133 Schleuse

B: -

MLu_02_ E1

F: 4.09 m²

135 Schleuse

B: -

MLu_02_ E1

F: 4.09 m²

137 Schleuse

B: -

MLu_02_ E1
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F: 81.13 m²

127 Flur

B: -

MLu_02_ E1

F: 77.30 m²

110 Flur

B: -

MLu_02_ E1

F: 21.17 m²

138 Aufzugsvorraum

B: -

MLu_02_ E1

F: 4.80 m²

140 Treppenflur

B: -

MLu_02_ E1

F: 20.80 m²

141 Treppenraum

B: -

MLu_02_ E1
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Alle Maße sind vor Ausführung örtlich und rechnerisch zu prüfen.
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bzw. OKFF bis UK Rohsturz an.
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