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Maßnahmegenehmigung 
 
KSD 20112590 
 
 
 
 
 
 

A N T R A G 
 

 
Der Bau- und Grundstücksausschuss möge wie folgt beschließen: 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, die Sanierung des Brandschutzes im Max-Planck-
Gymnasium zu Gesamtkosten in Höhe von 166.000 Euro einschließlich Mehrwertsteuer 
ausführen zu lassen. 
 

Verwendete Distiller Joboptions
Dieser Report wurde mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v3.0.2" der IMPRESSED GmbH erstellt.
Registrierte Kunden können diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 7.0.x kostenlos unter http://www.impressed.de/DistillerSecrets herunterladen.

ALLGEMEIN ----------------------------------------
Beschreibung:
     Verwenden Sie diese Einstellungen zum Erstellen von Adobe PDF-Dokumenten, von denen Sie hochwertige Prepress-Drucke erzeugen möchten. Erstellte PDF-Dokumente können mit Acrobat und Adobe Reader 5.0 oder höher geöffnet werden.
Dateioptionen:
     Kompatibilität: PDF 1.4
     Komprimierung auf Objektebene: Nur Tags
     Seiten automatisch drehen: Aus
     Bund: Links
     Auflösung: 600 dpi
     Alle Seiten
     Piktogramme einbetten: Nein
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Ja
Papierformat:
     Breite: 208.25 Höhe: 294.7 mm

KOMPRIMIERUNG ------------------------------------
Farbbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 300 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 450 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: Automatisch (JPEG)
     Bildqualität: Maximal
Graustufenbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 300 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 450 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: Automatisch (JPEG)
     Bildqualität: Maximal
Schwarzweißbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 1800 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: CCITT Gruppe 4
     Mit Graustufen glätten: Aus

Richtlinien:
     Richtlinien für Farbbilder
          Bei Bildauflösung unter: 300 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinien für Graustufenbilder
          Bei Bildauflösung unter: 300 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinen für monochrome Bilder
          Bei Bildauflösung unter: 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren

FONTS --------------------------------------------
Alle Schriften einbetten: Ja
Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Ja
Untergruppen, wenn benutzte Zeichen kleiner als: 100 %
Wenn Einbetten fehlschlägt: Abbrechen
Einbetten:
     Schrift immer einbetten: [ ]
     Schrift nie einbetten: [ ]

FARBE --------------------------------------------
Farbmanagement:
     Einstellungsdatei: 
     Farbmanagement: Alle Farben in CMYK konvertieren
     Wiedergabemethode: Standard
Arbeitsfarbräume:
     Graustufen Arbeitsfarbraum: Dot Gain 20%
     RGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
     CMYK Arbeitsfarbraum: U.S. Web Coated (SWOP) v2
CMYK-Werte für kalibrierte CMYK-Farbräume beibehalten: Ja
Geräteabhängige Daten:
     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Ja
     Transferfunktionen: Anwenden
     Rastereinstellungen beibehalten: Nein

ERWEITERT ----------------------------------------
Optionen:
     Überschreiben der Adobe PDF-Einstellungen durch PostScript zulassen: Ja
     PostScript XObjects zulassen: Nein
     Farbverläufe in Smooth Shades konvertieren: Ja
     Geglättene Linien in Kurven konvertieren: Nein
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Ja
          Überdruckstandard ist nicht Null: Ja
     Adobe PDF-Einstellungen in PDF-Datei speichern: Ja
     Ursprüngliche JPEG-Bilder wenn möglich in PDF speichern: Ja
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein
     Prologue.ps und Epilogue.ps verwenden: Nein
     JDF-Datei (Job Definition Format) erstellen: Nein
(DSC) Document Structuring Conventions:
     DSC-Kommentare verarbeiten: Ja
          DSC-Warnungen protokollieren: Nein
          EPS-Info von DSC beibehalten: Ja
          OPI-Kommentare beibehalten: Ja
          Dokumentinfo von DSC beibehalten: Ja
          Für EPS-Dateien Seitengröße ändern und Grafiken zentrieren: Ja

PDF/X --------------------------------------------
Standards - Berichterstellung und Kompatibilität:
     Kompatibilitätsstandard: Nein

ANDERE -------------------------------------------
Distiller-Kern Version: 7050
ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
ASCII-Format: Nein
Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja
Minimale Bittiefe für Farbbild Downsampling: 1
Minimale Bittiefe für Graustufenbild Downsampling: 2
Farbbilder glätten: Nein
Graustufenbilder glätten: Nein
Farbbilder beschneiden: Ja
Graustufenbilder beschneiden: Ja
Schwarzweißbilder beschneiden: Ja
Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja
Bildspeicher: 1048576 Byte
Optimierungen deaktivieren: 0
Transparenz zulassen: Nein
ICC-Profil Kommentare parsen: Ja
sRGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
DSC-Berichtstufe: 0
Flatness-Werte beibehalten: Ja
Grenzwert für künstlichen Halbfettstil: 1.0

ENDE DES REPORTS ---------------------------------

IMPRESSED GmbH
Bahrenfelder Chaussee 49
22761 Hamburg, Germany
Tel. +49 40 897189-0
Fax +49 40 897189-71
Email: info@impressed.de
Web: www.impressed.de



2 

 
1. Begründung der Baumaßnahme:  
 
In dem Gebäude des Max-Planck-Gymnasiums, Leuschnerstr.121, 67063 Ludwigshafen 
wurde eine Gefahrenverhütungsschau durchgeführt. Die Untere Bauaufsichtsbehörde teilte 
in Ihrem Bescheid mit dem Aktenzeichen 1126-06 die zu beseitigenden Mängel mit. 
 
Mit den bereit gestellten Mitteln aus 2010 wurden die Elektroarbeiten beauftragt und deren 
Umsetzung begonnen. In 2011 wird der bauliche Teil umgesetzt.  
 
2. Baubeschreibung:  
 
Allgemeines 
 
Die Rauchschutztüren im Verlauf der Flucht- und Rettungswege entsprechen nicht mehr 
dem Stand der Technik und müssen ausgetauscht werden. Die Türen werden durch 
feuerhemmende, rauchdichte und selbst schließende Elemente (da Elementbreite > 2,50 m) 
ersetzt, die in Fluchtrichtung zu öffnen sind. 
Des Weiteren sind ergänzende Rauchschutztüren einzubauen überall dort, wo die maximal 
zulässige Länge der Rauchabschnitte von 30m überschritten wird. Es sind Rauchmelder zu 
ergänzen (Sturzhöhe > 1m). 
 
Die Treppenraumwände sind teilweise als Glasbaustein-Wandflächen ausgebildet, die nicht 
über den erforderlichen Feuerwiderstand verfügen. Sie sind zu den Treppenräumen 
feuerbeständig (F90) in der Art von Brandwänden herzustellen.  
 
In jedem Geschoss ist ein in voller Breite und ohne Hilfsmittel zu öffnendes Fenster (min. 
0,60 m x 0,90 m) herzustellen. 
 
Die Öffnungen vom notwendigen Treppenraum zu anderen Nutzungseinheiten müssen 
brandschutztechnisch abgetrennt werden. Diese Türen werden durch feuerhemmende, 
rauchdichte und selbstschließende Türen (T 30-RS) ausgetauscht.  
 
Die Türen zu Unterrichtsräumen mit erhöhten Brandlasten werden durch Rauchschutztüren 
ersetzt.  
 
Für alle Unterrichtsräume, die über keinen 2. baulichen Rettungsweg verfügen ist ein solcher 
bereit zu stellen. Dies erfolgt z.T. über Fenster als Notausstiege bzw. durch Herstellung von 
zusätzlichen Türen. 
 
Im Gebäude vorhandene Lüftungsöffnungen in den Flurwänden zu angrenzenden 
Unterrichtsräumen sind zu verschließen. 
 
Die Hausalarmierung ist auf das gesamte Gebäude zu erweitern. 
Sicherheitsbeleuchtung, Alarmierungsanlagen und Einrichtungen für die Rauchableitung 
müssen an eine Sicherheitsstromversorgung angeschlossen werden. Diese ist herzustellen. 
 
Die Rettungswegkennzeichnung im Gebäude ist zu ergänzen und an die in Teilbereichen 
veränderte Fluchtwegeführung anzupassen. 
 
Nach Durchführung der Brandschutzmaßnahmen sind Innenputz-, Maler- und 
Bodenbelagsarbeiten zur Wiederherstellung der Raumoberflächen (Decke, Wand, Boden) 
vorgesehen. 
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Untergeschoss 
 
Die an der Decke geführten Leitungsanlagen in Treppenräumen und Fluren sind 
brandschutztechnisch zu schotten. 
 
Diverse Oberlichter (Glasbausteine) entsprechen nicht der LBO und müssen feuerhemmend 
geschlossen werden. 
 
Erdgeschoss 
 
Die Rauchschutzabtrennung vom Treppenraum Nietschestrasse zum Flur entspricht nicht 
dem Stand der Technik. Das Gebäude ist länger als 60m. Es muss eine 
Brandabschnittstrennung (Brandwand gem. LBO) über alle Geschosse hergestellt werden. 
 
Das Fenster vom Hausmeisterbüro ist feuerbeständig (F90) zu verschliessen. 
 
Gymnastikhalle / Turnhalle 
 
Für die Gymnastikhalle ist ein 2. baulicher Rettungsweg herzustellen. Dies erfolgt durch 
Herstellung von weiteren Türdurchbrüchen und den Einbau von Brandschutztüren. 
Das Fenster vom Umkleideraum in den notwendigen Flur der Turnhalle ist feuerhemmend 
(F30) zu verschließen. 
 
3.  Gesamtkosten:                
 
Die Kosten der Sanierung betragend im Einzelnen: 
 
• Brandschutzmassnahmen Bau 101.000 Euro 
• Brandschutzmassnahmen Technik 53.000 Euro 
• Baunebenkosten und Unvorhergesehenes 12.000 Euro 
 
Gesamtkosten  166.000 Euro 
 
4. Finanzierung: 
 
Aus Mitteln des Finanzhaushaltes  166.000 Euro 
 
5. Mittelbedarf:  
 
Im Haushaltsjahr 2011  166.000 Euro 
 
6. Verfügbare Mittel:  
 
Die erforderlichen Mittel stehen im Haushaltsjahr 2011 auf der Kostenstelle 41310384, 
Investitionsnummer 0543130203, zur Verfügung. 
 
Die Zustimmung zur Durchführung der Maßnahme erfolgt vorbehaltlich der Genehmigung 
der Haushaltssatzung 2011 mit der Kreditermächtigung durch die Aufsichtsbehörde. 
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