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Stg.16.65x30

23
Stg.16.65x30

Kragplatte Kragplatte Kragplatte

04
 WC-Mädchen

BRH 87.5

03

06

Fliesen

Putzraum
F=2.77m²

05

WC-Lehrerin
F=2.77m²

Fliesen

KLASSENTRAKT A
EINGANGSHALLE

F=9.11m²
WC-Mädchen

011

012 013

014

015 016

017
TreppeFLUR III

PVC Kopfst.
pflaster

SfL/Klasse VI

PVC

SfL/Klasse V

PVC

SfL/Klasse IV

PVC

FLUR II

PVC

SfL/Klasse III

PVC

SfL/Klasse II

F=72.49m²

F=67.50m² F=67.52m² F=67.50m²

F=72.03m² F=37.46m²

F=67.46m²

08

010

FLUR I

PVC

SfL/Mehrzweckraum

F=72.55m²

F=67.52m²

PVC

01

07

09

FLUR

 Treppe

Fliesen
F=7.40m2

F=67.50m²

F=37.10m²

PVC

Kopfsteinpflaster

F=30.66m²

Vorraum

02

F=9.11m²

Erdgeschoss Trakt A

BRH 87.5

33.07 m²
23.18 m

GruppenraumWerkraum
66.79 m²
33.54 m

Kurs
31.39 m²
22.66 m

Kurs
33.12 m²
23.20 m

Maschinenraum
33.07 m²
23.18 m

Gruppenraum
33.07 m²
23.18 m

Klasse
66.79 m²
33.54 m
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PutzraumT 30 RS

GlasGlas

SONDERSCHULE/ FÖRDERSCHULE

F30 TB incl. Revi
Protokoll Punkt 20Oberlichter Tür  

F 30 verschließen
Protokoll Punkt 11

Rauchmelder vor 
und hinter T30 RS Tür
Sturzhöhe 1,20m

Funktionsprüfung
Protokoll Punkt 4+6+12

Lüftungsfenster Treppenhaus
Protokoll Punkt 14

Funktionsprüfung
Protokoll Punkt 4+6+12

Funktionsprüfung
Protokoll Punkt 4+6+12

Funktionsprüfung Tür
Protokoll Punkt 4+6+12

Lüftungsfenster Treppenhaus
Protokoll Punkt 12

Rauchmelder vor 
und hinter T30 RS Tür
Sturzhöhe 1,20m

kein Schild
neue Tür T 30 RS(Abstand)

Tür hat keine Plakette
Muss NEU ersetzt werden !!!
b x h = 2,45 x 2,60m, RS

Tür hat keine Plakette
Muss NEU ersetzt werden !!!
b x h = 2,45 x 2,60m,  RS

Tür hat keine Plakette
Muss NEU ersetzt werden !!!
B x H = 2,47 x 2,57m T 30-RS
Deckenmaterialien ?

1 Drehfügel einbauen !!!
0,70 x 1,53mm

neue Tür T 30 RS 
Putzraum

Trockenbauwand F 90
unter der Treppe+
T 30 RS Tür

BMZ

F30 TB incl. Revi
Protokoll Punkt 20

F30 TB incl. Revi
Protokoll Punkt 20

F30 TB incl. Revi
Protokoll Punkt 20

F30 TB incl. Revi
Protokoll Punkt 20

F30 TB incl. Revi
Protokoll Punkt 20

Oberlichter Tür  
F 30 verschließen
Protokoll Punkt 11

< 2,50 m

Oberlichter Tür  
F 30 verschließen
Protokoll Punkt 11

Oberlichter Tür  
F 30 verschließen
Protokoll Punkt 11

Oberlichter Tür  
F 30 verschließen
Protokoll Punkt 11

Oberlichter Tür  
F 30 verschließen
Protokoll Punkt 11 T 30-RS

gestrichne OWA-Decke
auf Holzlattung

MASSSTABGEZEICHNET

----------
DATEINAME

ZEICHNUNGSNAME

Brandschutzsanierung in der Bliesschule 
Ludwigshafen am Rhein

PLANUNGSPHASE

SEEPE und HUND

TELEFAX 0049 631/36295-55
TELEFON 0049 631/36295-0

weiherhofstr. 9     67069 ludwigshafen

freie architekten bda

parkstraße 41    67655 kaiserslautern

PLANINHALT

GEZEICHNET

BAUHERR 

PROJEKT

MAIL: architekten@seepeundhund.de
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Flucht- / Rettungsweg
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SONDER-/ FÖRDERSCHULE
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