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Panikdrücker
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NA

T30 RS muß 
ersetzt werden
Protokoll Punkt 

Tür ist nicht
verschlossen
Protokoll Punkt 37

F30 TB neu 
Protokoll Punkt 36 

Putzraum Tür muß durch 
T30 RS ersetzt werden
Protokoll Punkt 38
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Fenster und Gitter ausbauen
neues Fenster einbauen
mit lösbarem Gitter
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Tür hat keine Plakette
Muss NEU ersetzt werden !!!
 b x h = 2,47 x 2,57m T 30 RS
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